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Anerkennun
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

GRASL Pneumatic-Mechanik Ges. m.b.H.
Europastrafle 1
AT-3454 Reidling

Anerkennungs-Nr. / Anzahl der Seiten /
Approval No. No. of pages

G 523002 4

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

gliltig vom (TT.MM.JJJJ) /  giiltig bis (TT.MM.JJJJ) /
valid from (dd.mm.yyyy) valid until (dd.mm.yyyy)

18.09.2023 17.09.2027

Thermische Branderkennungs- und Ansteuereinrichtung /
Thermal fire detection and control device
"TA4 [ TAVEL [ TAVZA"

Verwendung / Use
in Rauch- und Warmeabzugsanlagen /

in smoke and heat exhaust ventilation systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07

VdS 2584:2023-02 (03)

EN 12101-10:2005 + AC:2007
SO 21927-9:2012-03

Koln, den 18.09.2023

Y

Dr. Reinermann i. V. Hesels

Geschaftsfihrer /
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Vd

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Priifung eingereichten
Ausfiihrung

W mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

m dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

m zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu

beachten.

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit samtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fir
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
ziiglich zu Gbermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

m together with the parts listed in
enclosure 1

m documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

m for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAKKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fiir Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-1114%-01-01



Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 523002 vom/ dated 18.09.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 1

VdS

und Ansteuereinrichtung in
verschiedenen
Ausfiihrungsvarianten /

Thermal fire detection and control
device in different variants

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn—Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. Approval No.
Thermische Branderkennungs- TA4 [ TAVE4L [ TAVZ4




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 523002 vom/ dated 18.09.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Seite / Sheet 1

Art der Unterlage

List of documents

Kennzeichnung der Unterlage Datum/ Revision Seiten
Type of Document Identification of document Date/ Revision Pages
Prifberichte /
Test Reports
211095-AU0T+RWAQ1-PBO1 18.09.2023
Dokumentenliste / 04.038.0 05.07.2023 1




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 523002 vom/ dated 18.09.2023

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Branderkennungs- und Ansteuereinrichtung ist einsetzbar im Temperaturbereich von -25 °C
bis +110 °C.

Der maximale Gehauseinnendruck darf 80 bar nicht Gberschreiten.

Die in den Datenblattern angegebenen Einbaulagen, Montagehinweise sowie Hinweise zur
Inbetriebnahme sind unbedingt zu beachten.

Es durfen nur die in der zur Anerkennung gehorigen Dokumentation angegebenen
Druckgasflaschen sowie Branderkennungselemente (Glasfasschen) eingesetzt werden. In der
Anerkennung enthalten sind die Ansprechklasse 1 (68°C) und Ansprechklasse 2 (93°C) gemaf VdS
2584:2023-02, Abs. 5.5.1.

Die Forderung der EN 12101-10, Absatz 5.2.1, beziiglich der automatischen Umschaltung der
Energiequellen bei Versagen von einer der beiden wird nicht erfullt.

The thermal fire detection and control device can be used in the temperature range between -25
°C and +110 °C.

The maximum internal pressure of the enclosure must not exceed 80 bar.

The installation positions, mounting instructions and instructions on commissioning specified in
the data sheets must be observed.

Only the pressurised cylinders and fire detection devices (glas bulbs) specified within the
documentation of the approval may be used. The approval comprises response classes 1 (68 °C)
and 2 (93 °C) in accordance with VdS 2584:2023-02, Sect. 5.5.1.

The requirement of EN 12101-10, Sect. 5.2.1 concerning the automatic switching of the power
sources in case of a failure of one of them is not fulfilled.
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